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defl 03/05/12 &as09:09 podet vytladkov: PROTOKOL pocetpriioh: 0 poletstrén:  strana 2
2.Zakaznik 1CO: obj.
3.Kde odobrana 4.Kym a kedy odobrana 5.Prijem vzorky
Firma  Obec Sucha Dolina ' Miklu3 laboratdrium
os‘oba , cas 10:30 cas 12:00
miest - vod.koh.-umyvarka diia 29/02/12 diia 29/02/12
objekt  OcU stav sthlas
ulica - =
osada  Sucha Dolina
obec  Sucha Dolina J
\
6.0znacenle vzorky 7.Cislo vzorky registracné : reg# 15403
ext# 174172012
voda pitna vodovod verejny monitoring int# HZP
Nariadenie viady SR ¢.354/2006 Z.z.
8.Nalez analyza ukoncéend dfia
viz.
9.Sprava

Na zaklade vykonaného laboratdrneho rozboru kvalita vody zodpoveda v sledovanych ukazovatel'och kritériam Nariadenia
viady SR €. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovujl poziadavky na vodu uréen( na Fudsk( spotrebu a kontrolu kvality vody
urCenej na fudskd spotrebu, v zneni NV &, 496/2010 Z. z.

.

Podpis Ing. Mis&ikova, ved. odd. HZPZ
Vybavuje : , )
Na vedomie defi vydania petiatka
Priloha :
Prehlasenie Legenda
- stanov. vykonané podta platnych noriem,metéd, predpisov < pod medzu stan. Akr akreditovand metdda
- vysledky skiidok sa tykajli iba skasanych vzoriek > nad hornd m.st. Kde Ter
- protokol moZno reprodukovat’ iba cely « pod medzu dete. Sub cudzia subdodavka
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Odbor laboratérnych ¢innosti

Regionalny irad verejného zdravotnictva so sidlom v PreSove
Hollého 5, 080 01 Presov
ICO 610992
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Vysledky ziskané akreditovanymi

skugkami sa oznacené A.

Nazov a adresa zakaznika:
Miesto odberu vzorky:
Datum prevzatia vzorky:
Datum zaciatku skusok:

Cislo protokolu OMZP : 253

Protokol o skuskach vzorky pitnej vody & 17417712

RUVZ Presov ., oddelenie HZP
Vodovod, Sucha Dolina OcU
29 .02 .2012

29 .02 .2012 Datum ukonéenia skusok: 05.03.2012

VYSLEDKY MIKROBIOLOGICKYCH A BIOLOGICKYCH SKUSOK

. 5 KT . 9 « A : Limit
C. Ukazovatel ©C) Jednotka Vysledok E(j)l’) Sku3obna metdda A/N f‘:l
l. | Escherichia coli 44 +0,5 | KTJ/100 mi 0 27 STN EN1SO 9308-1 | K A 0
2. | Koliformné baktérie 36+£2 | KTI/100 ml 0 27 STN EN SO 9308-1 K A 0
3. | Enterokoky 36+2 | KTJ/100 ml 0 25 STNENISO7899-2 | K | A 0
4, |Suvovawing | es s | KT ml 0 (5 | SINENISO6222 | K| A | 200

mikroorganizmy 22°C
4 |Wultivonaelne 36+2 | KTI Iml 0 20 | STNENISO6222 | K | A 50
mikroorganizmy 37°C
6. | Bezfarebné bi¢ikovce - jedince / ml 0 - STN 75 7711 M N 10
7. | Zivé organizmy - jedince / ml 0 - STN 75 7711 M| N 0
8. | Vlaknité baktérie - jedince / ml 0 - STN 75 7711 M| N 0
9. | Mikromycéty - jedince / ml 0 - STN 75 7711 M| N 0
10. | Mrtve organizmy - jedince/ml 0 STN 75 7711 M| N 30
" Zelezité, ’ B ) pokr.yvnost' 0 _ STN 75 7711 M N 10
a manganové baktérie pola v %
12. | Abioseston y | POk 0 29 STN 75 7712 M| A 10
pola v %
13. -

Ostatné identifikované mikroorganizmy:

Uvedené vysledky sa vzrahuji iba na vzorku dodant do laboratéria. Bez pisomného sahlasu laboratdria sa mdze kopirovat protokol len

v celku (nesmi sa kopirovat® ¢asti).

Vysvetlivky: A - akreditovana skugka N - neakreditovand skugka U — rozéirena neistota
K - kultivaénd metoda M -  mikroskopickda metoda * —  (islo vzorky v centralnom protokole
KT - kultivaéna teplota 2 = 10°
«x — limitné hodnoty (podla NV SR ¢.354/20006 Z.z.. v zneni NV €.496/2010 Z.z.) sG uvedené v rovnakych jednotkich
ako vysledky skusok
odhad - Odhadnuty poéet v zmysle STN EN ISO 8199: 2008

Protokol vypracoval:
Datum vypracovania: 05.03.201(2

Za spravnost’ zodpoveda: MVDr. Ludovit Sedlak

www.ruvzpo.sk

e-mail : ruvzpo@uvisr sk

ODBOR LABORATORNYCH CINNOSTI i
Regiondlny drsd 1¢sejniho adravotnictva !
so sidiom v Mradove
Akreditované laboratérium

Reg. No. 148/8-150 l

Gelleova

Protokol schvalil: Ing. Jana Dolinska

vedlici OMZP vedica OLC

Tel. : 051/7580322 Fax : 051/7733806
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Vysledky ziskané akreditovanymi
skaskami st oznadené A.

Protokol o ski§kach vzorky vody & 17417/12

Nazov a adresa zdkaznika: Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov

Druh vzorky: pitna voda - hromadné zasobovanie - verejny vodovod

Miesto odberu vzorky: Such4 Dolina, OcU - kuchynka

Datum prevzatia vzorky:  29.2.2012

Datum zadiatku skiok: 29.2.2012 Datum ukonéenia skusok: 1.3.2012

Vysledky fyzikalno — chemickych skiaSok:

g.' Ukazovatel Jednotka Vysledok I(JKE%] —— (ﬂiﬁ‘iﬁie N Limit**
1. | Aménne idny mg/| <0,028 (LOQ) - SP | SM-1.0.12 A 0,5

2 E;;?;‘:':ai”g‘;:fsﬁmm mg/l | <0,5(LOQ) : OD |STNENISO8467 | A 3,0

3. | Volny chlor mg/l 0,089 17 OD [1.0.36 N 0,3

4. | Dusitany mg/l <0,010 (LOQ) - SP [ STN EN 26777 A 0,5

5. | Dusi¢nany mg/] 13,67 19 SP_ [SM-1.0.14 A 50

6. | Farba mg/l < 5(LOQ) - VI |STN EN ISO 7887 A 20

7. | Mangan mg/l [ <0,021 (LOQ) - SP_ |STN ISO 6333 A 0,05
8. | Reakcia vody (pH) - 781 1 PO |STNISO 10 523 A | 65-95
9. [ Pach stuperi 1 po chlére - SE [1.0.21 N | bez zdpachu
10.| Vodivost pri 20°C mS/m 50,8 1 KO |STNEN 27888 A 125,0
11.| Zakal FNU | <0,72 (LOQ) p SP[1.0.2 N 5

12.] Zelezo ‘ mg/| 0,119 12 SP__|STN IS0 6332 A 0,2
13.] Absorbancia - 0,014 9 SP_ [STN 75 7360 A 0,08

Uvedené vysledky st platné len pre vzorku dodant do laboratéria. Bez pisomného sthlasu laboratoria
protokol len veelku (nesmu sa kopirovat’ jeho &asti).

(2]

a modze kopirovat

Vysvellivky: A - akreditovana skiska SP - spektrofotometria KO - konduktometria
N - neakreditovana skiska OD - odmerné analyza SE - senzorickd metoda
LOQ - medza stanovitelnosti VI — vizualna kolorimetria * — gislo vzorky v centrlnom protokole
U - rozSirena neistota PO - potenciometria

*%

— limitné hodnoty ( podl'a NV & 354/2006 Z.z., v zneni NV & 496/2010 Z.z. ) st uvedené v rovnakych jednotkdch
ako vysledky ski3ok

Protokol vypracoval: A. Petrovova
Datum vypracovania protokolu: 5.3.2012 ODBOR LABORATORNYCH CinNOSTI

Regiondlny irad veeoindha 2ds avotnfetva
an sullum v Prefove
Akreditované laboratérium
Reg. No. 148/S-150

L
Za spravnost’ zodpoveda: Ing. Bibiana Bartle Protokol schvalil: Ing-Jana Dolinska
vediica OCHAV vediica OLC
WWW.IIVZpo.sk e-mail: ruvzpo@uvzsr.sk tel. 051/7580322 Fax 051/7733806
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