Regionalny arad verejného zdravotnictva so sidlom v Presove

Hollého 5, Presov 080 01

, »» ICO 00 610 992

e-mail szupo@szupo.sk
fax 051/7733806
tel 051/7723951

den 10/10/14 cas07:28 pocet vytlackov:
2.Z4kaznik 1CO:

PROTOKOL

poCet priloh: 0 podet stran:

obj.

strana 2

3.Kde odobrana

4.Kym a kedy odobrana 5.Prijem vzorky

Firma  Obec Sucha Dolina

osoba

miest  kuchyria
objekt RD &.66
ulica

osada Sucha Dolina

obec Sucha Dolina

Miklus laboratérium
das 13:30 cdas 14:00
dna 06/10/14 dna 06/10/14
stav suthlas
e

o
7.Cislo vzorky registraéné :

6.0znacenie vzorky reg# 17249
ext# 8808/2014
voda pitna vodovod verejny monitoring int# HZP

Nariadenie vlady SR &.354/2006 Z.z.

8.Nalez

analyza ukon¢end diia

viz.

9.Sprava

Na zaklade vykonaného laboratérneho rozboru kvalita vody v sledovanych ukazovateloch zodpoveda kritériam Nariadenia
vlady SR ¢&. 354/2006 Z. z., ktorym sa ustanovuji poZiadavky na vodu uréent na Fudskd spotrebu a kontrolu kvality vody

urenej na fudsku spotrebu, v zneni NV &, 496/2010 Z. z.

A

Ing. Mid¢ikova, ved. odd. HZP M[['b//

REGIOMALNY URAD
VEREJNEHD ZDRAVOTNICTVA
50 SIDLOM V PRESOVE
Ing. Tatiana MISCIKOVA

Podpis
Vybavuje : ; :
Na vedomie defi vydania pediatka
Priloha :
Prehldsenie Legenda

- stanov. vykonané podl'a platnych noriem,metdd, predpisov
- vysledky skiiSok sa tykajl iba skiiganych vzoriek
- protokol mozno reprodukovat’ iba cely

< pod medzu stan.
> nad horntl m.st.
« pod medzu dete.

Kde Ter

Akr akreditovana metdda

Sub cudzia subdodévka

P Rediondln tirad versindhn 7drauntnichua cn cidlam v DraZnua
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SNAS

Reg. No. 148/S-150

Vysledky ziskand akreditovany mi
skuskami su voznaceng A.

Odbor laboratérnych ¢innosti

Hollého 5.

Regionalny arad verejného zdravotnictva so sidlom v Prefove
080 01 Presov
ICO 610992

Cislo protokolu OMZP : 1193
Protokol o skiSkach vzorky pitnej vody ¢&. 8808 */ 14
Nazov a adresa zikaznika: RUVZ Presoy . oddelenic HZP
Miesto odberu vzorky: Vodovod. Sucha Dolina r.d. 66 - kuchyna
Datum prevzatia vzorky: 06 . 10 . 2014
Datum zaciatku skisok: 06.10.2014 Datum ukoncenia skasok: 09 .10.2014
VYSLEDKY MIKROBIOLOGICKYCH A BIOLOGICKYCH SKUSOK '
. - T ; Y e i . Limit
C. Ukazovatel (I:(!) Jednotka Vysledok t(: (;) Skusobna metoda AN LLT”
I. | Escherichia coli 44 + 0,5 | KTJ/100 ml 0 29 STNEN SO 9308-1 | K A 0
2. | Koliformné baktérie | 36 +2 KTJ/100 ml- 0 27 | SINENISO9308-1 | K | A 0
3. EnteroE:Aqky 362 l\Tl/I 00 ml 0 25 SIN I N 1SO 789‘) 2 | K A 0
4, | Kultivovaterné o | 2207 | KTI Imi 4 (udh(lcl) 5] siNveNisoe2 (KT oa | 200
mikroorganizmy 22°C_, "7 4 T T N U o T
g |Bultbevaieloe ) gl | RTE I 0 20 SINENISO6222 | K | A 50
7 | mikroorganizmy 37°C | 7 o i il Tl e
6. | Beztarebné bicikovee - jedince ml - SIN 75 7711 M| N 10
7. | Zivé organizmy - Jedince . mi 0 _m _SIN 7\ 57711 M| N 0
8. Vlal_\mle b'iklule 7 - __jedincc ml 0 - STN ?‘» 7‘7|I _ M. 7 N (J_
. | Mi romycéty - Jedince “ml 0 - STN 757711 M| N 0
(10| Mitve omamzmy - Jedince/ml 0 SIN TS 77110 M1 N | 50
. Zelezité N i pokryvnost | 0 ! SIN 757710 M| N 10
| amanganove baktérie pola v e o
12. | Abioseston - p(lkli)dw:,m | 29 SIN 757712 M| A 10
polav %
Ostatné identifikované mikroorganizmy:

Uveden¢ vysledky sa vatahuji iha na s zorku dodanu do laboratéria. Bes pisomného suhlasa laboratoria sa maze kopirovai protokol len
v celku tnesmu sa kopirovat casti).

Vasvetlivky: A
N
Kl

¥

odhad

Protokol vypracoval:
Datum vypracovania;

Za spravnost’ zodpoveda:

www ruvzpo sk e-mail

akreditovuna skuska N neahreditoy ana shusha
Kultivaéni metoda M mikroskopicki metoda
kultivacni teplota 2 = 1

rozsirena neistoti

cislo vzorky v centrdlnom protokole

limitnd hodnoty (podla NV SR €.35472006 7.7, v neni NV 962010 7.2) st uvedené v roviiakyeh jednothiach

ako vysledky skusok
Odhadnuty pocet s zmysle STN ENISO 8199: 2008

RNDr. Pribisova
09.10.2014

MV Dr. Ludovit Sedlak
vedici OMZP

po.sekretariato uvzsr sk

Strana o/ |
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ODBOR LABORATORNYCH CINNOSTI
Regiondlny drad verejného
zdravotnictva
so sidlom v Pregove

Protokol schvalil: In‘J “Jana Dolinska
VEdllLd OLC
051 7380310 Fax D31 7713806
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= SNAS Odbor laboratérnych ¢innosti
W ot Regiondlny turad verejného zdravotnictva so sidlom v PreSove
Hollého 5, 080 01 PreSov

1CO 610992

Vysledky ziskané akreditovanymi
skugkami si oznadené A.

Protokol o skiaskach vzorky vody & 8808°/14

Nazov a adresa zékaznika: Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Presov
Druh vzorky: pitna voda - hromadné zasobovanie - verejny vodovod

Miesto odberu vzorky: Suché Dolina, r.d.66 - kuchytia
Datum prevzatia vzorky:  6.10.2014
Datum zaciatku sku3ok: 6.10.2014

Vysledky fyzikilno — chemickych skuSok:

Datum ukonéenia skasok: 7.10.2014

0,
(1;' Ukazovatel Jednotka Vysledok l(Jk_[__’;’)] Grah cl:/[zfltaéci?lie AN Limit**
1. | Aménne iény mg/l | <0,028 (LOQ) - SP  |SM-1.0.12 A 0,5
2 E;;ﬁfﬁai"g‘;:fs:mm mg/l | <0,5(LOQ) - | op |STNENISO8467 | A 3,0
3. | VorIny chlér “mg/l | <0,06 (LOQ) - OD |[1.0.36 N 0,3
4. [ Dusitany mg/l | <0,010 (LOQ) - SP | STN EN 26777 A 0,5
5. | Dusi¢nany mg/l 10,96 19 SP |SM-1.0.14 A 50
6. | Farba mg/l <5(LOQ) - V1 |STN ENISO 7887 A 20
7. | Mangén mg/l | <0,021 (LOQ) - SP | STN.ISO 6333 A 0,05
8. | Reakcia vody (pH) - 8,02 1 PO |STN ISO 10 523 A 6,5-9,5
9. |Pach stupei 0 - SE |1.0.21 N | bez zdpachu
10.| Vodivost pri 20 °C mS/m 50,0 1 KO |[STN EN 27888 A 125,0
11.| Zékal FNU | <0,99(LOQ) TU |STN EN ISO 7027 N 5 i
12.] Zelezo mg/l 0,159 12 SP |STNISO 6332 A 0,2
13.] Absorbancia - <0,013 (LOQ) - SP |STN 75 7360 A 0,08

Uvedené vysledky su platné len pre vzorku dodanu do laboratéria. Bez pisomného sthlasu laboratéria sa moZe kopirovat’

protokol len veelku (nesmi sa kopirovat’ jeho &asti).

Vysvetlivky: A - akreditovana skudka SP - spektrofotometria KO - konduktometria
N - neakreditovana skaska OD - odmerné analyza SE - senzorickd metoda
LOQ - medza stanovitelnosti VI - vizuélna kolorimetria * — ¢gislo vzorky v centrdlnom protokole
U - roz8irené neistota PO - potenciometria TU - turbidimetria

%

ako vysledky skadok

Protokol vypracoval: D. Chovancova
Datum vypracovania protokolu: 8.10.2014

Za spravnost’ zodpoveda: Ing. Bibiana Bartle
vedica OCHAV

WWW.IUVZPO.sk e-mail: po.sekretariaticiuvzsr.sk
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— limitné hodnoty ( podl'a NV &. 354/2006 Z.z., v zneni NV &. 496/2010 Z.z. ) st uvedené v rovnakych jednotkach

ODBOR LABORATORNYGH CINNQSTT!‘
Regionalny urad verejného |
zdravotniciva {

so gsidlom v PreSove :

Protokol schvalil: Ing. Jana Dolinska
vedica OLC
tel, 051/7580310 Fax 051/7733806



