SO SIDLOM V PRESOVE

a REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA
Hollého 5, 080 01 PreSov

Nazov vzorky: pitna voda, Such4 Dolina OcU
Centralne protokolové ¢islo: 6686/2018

Datum odberu : 13. 8. 2018

Hodnotenie vzorky:

Na zaklade vykonaného laboratérneho rozboru kvalita pitnej vody v sledovanych
ukazovatel'och zodpoveda kritériam Vyhlasky MZ SR &. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania
a manaZmentu rizik pri zdsobovani pitnou vodou.
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Ing. Tatiana Mis¢ikova,
Vegl. odd. HZP
RUVZ so sidlom v PreSove



Odbor laboratérnych ¢innosti
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Vysledky ziskané akreditovanymi
skiskami st oznagené A.

Cislo protokolu OMZP : 896

Protokol o skiiSkach vzorky pitnej vody &. 6686 /18

Nazov a adresa zakaznika: RUVZ Presov, oddelenie HZP
Miesto odberu vzorky: Vodovod, Sucha Dolina, OcU
Datum prevzatia vzorky: 13 .08 .2018

Datum zaciatku skaSok: 13.08.2018 Datum ukon&enia skasok: 16.08.2018
VYSLEDKY MIKROBIOLOGICKYCH A BIOLOGICKYCH SKUSOK
» = ===
C. Ukazovatel’ ([o(g) Jednotka Vysledok ll.{J(=/02) Sku3obna metdda AN L::E't
1. | Escherichia coli 3612 | KTI/100 mi 0 9 STN EN IS0 9308-1:2015 | K A 0
2. | Koliformné baktérie 3642 | KTJ/100 ml 0 8 STNEN IS0 9308-1:2015 | K A 0
3. | Enterokoky 36+2 | KTJ/100 ml 0 25 STN EN ISO 7899-2 K A 0
Kultivovatel'né
4, mikroorganizmy 22°C 22 12 KTJ/ 1ml 0 15 STN EN 1SO 6222 K A 200
5, |KultivovateTné | o0 | qy iml 0 20 STNENISO6222 | K | A | 50
mikroorganizmy 36°C
6. |Zivé organizmy - | jedince/ml 0 - STN 75 7711 M| N 0
7. | VIaknité baktérie - jedince / ml 0 - STN 75 7711 M| N 0
8. | Mikromycéty - jedince / ml 0 - STN,75 7711 M| N 0
9. | Mrtve organizmy - jedince/ml 0 STN 75 7711 M| N 30
| Zelezité pokryvnost }
10: | andnove Bkt - bola v % 0 STN 75 7711 M| N 10
; pokryvnost’
11. | Abioseston - pofa v % l 29 STN 75 7712 M| A 10
12, -
Ostatné identifikované mikroorganizmy:

Uvedené vysledky sa vztahuji iba na vzorku dodanu do laboratéria. Bez pisomného sahlasu laboratéria sa méze kopirovat’ protokol len
v celku (nesmi sa kopirovat’ asti).

Vysvetlivky: A — akreditovana skadka N — neakreditovana skiska U - rozdirena neistota
K - kultivatna metoda M - mikroskopicka metda * _  gislo vzorky v centralnom protokole
KT - kultivatna teplota 10E2 = 102
#*+ _  |imitné hodnoty ( podl'a Vyhlasky MZ SR 247/2017 Z.z. ) si uvedené v rovnakych jednotkach ako vysledky skasok
Bezfarebné  Limit pre vodu nezabezpeleni dezinfekciou = 10 jed./ml
bitikovce Limit pre dezinfikovani vodu = 0 jed./ml
Protokol vypracoval: Mgr. Lipdkova (DBOR LABORATORNYCH CiNwosTI
Datum vypracovania: 16 .08 .2018 2egionalny urad verejného
zdravotnictva
so sidlom v Presove
Za spravnost’ zodpoveda: MVDr. Ludovit Sedlak Protokol schvalil: Ing. Jana Dolinska
veduci OMZP vedica O]TC
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Vysledky ziskané akreditovanymi
skikami st oznatené A.

Protokol o skii§kach vzorky vody ¢&. 6686°/18

Nézov a adresa zikaznika: Oddelenie hygieny Zivotného prostredia RUVZ Pre$ov

Druh vzorky: pitna voda - hromadné zasobovanie - verejny vodovod

Miesto odberu vzorky: Such4 Dolina, OcU - kuchynka

Déatum odberu: 13.8.2018 Détum prevzatia vzorky: 13.8.2018
Déatum zaéiatku skasok: 13.8.2018 Détum ukonéenia skiSok: 14.8.2018

Vysledky fyzikilno — chemickvch skiSok:

0,
g' Ukazovatel Jednotka Vysledok I({([:;’)] e 2:’12;;6 N Limit**
1. | Aménne iény me/l | <0,028 (LOQ) . SP | SM-1.0.12 A 0,50
2. g’;"ﬂ‘:‘saff;ﬁf:t:mm mg/l 0,66 19 | OD |STNENISOS8467 | A 3,0
3. | Vorny chlor+ mg/l <0,05 z SP |STNENISO 73932 N 0,30
4. | Dusitany mg/l | <0,010 (LOQ) - SP | STN EN 26777 A 0,50
5. | Dusi¢nany mg/l 13,8 19 SP |SM-1.0.14 A 50,0
6. | Farba mg/l <5(LOQ) = VI |STNENISO7887 | A 20,0
7. | Mangén wg/l | <12(LOQ) . SP | STNISO 6333 A 50,0
8. | Reakcia vody ~ 8,18 1 PO | STNISO 10 523 A | 65-95
9. | Pach stupeli | bez zdpachu - SE |1.0.21 N | bez zipachu
10. Vodivost pr"i‘gg’f,'c 50,7 1 | ko |STNEN27888 A 125,0
11.| Zakal FNU | <0,99(LOQ) . TU |SINENISO7027 | N 5.0
12.| Zelezo mg/l 0,046 12 SP | STNISO 6332 A 0,20
13.| Absorbancia 254 nm, tem)| - | <0,013 (LOQ) - SP | STN 75 7360 A 0,080
14.| Teplota vody* °C 10,5 - - |STN 757375 N 8_ 12

Uvedené vysledky s platné len pre vzorku dodant do laboratéria. Bez pisomného sihlasu laboratéria sa mdZze kopirovat
protokol len veelku (nesmi sa kopirovat’ jeho &asti).

Pouzitd metéda odberu: SPP-V.1, neakreditovana &innost’

Vysvetlivky: A - akreditovani skidka SP - spektrofotometria KO - konduktometria
N - neakreditované skitka OD - odmerné analyza SE ~ senzorickd met6éda
LOQ - medza stanovitelnosti VI - vizudlna kolorimetria * _ (islo vzorky v centrilnom protokole
U - roz3irend neistota PO - potenciometria TU - turbidimetria

+ — ukazovatel’ stanoveny na mieste odberu
** _ |imitné hodnoty (podl'a Vyhladky MZ SR &.247/2017 Z.z.) sii uvedené v rovnakych jednotkéch ako vysledky
skidok

Protokol vypracoval: A. Mefiovska
Datum vypracovania protokolu: 14.8.2018
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Za spravnost’ zodpoveda: Ing. Bibiana Bartle Protokol schvalil: Ing. Jana Dolinské
vedica OCHAV vedu
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